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POSTANOWIENIE \

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (fj. Dz.U. z 2015 r. poz.

1422 ze zm.), w zwigzku z art 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (ij. Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze

zm.), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe] dia budynku gtéwnego

szpitala w Namystowie zlokalizowanego w Namystowie przy ul. Olesnickiej 4" sporzgdzonej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Jana Koziuka oraz rzeczoznawce
budowlanego dr hab. inz. Dariusza Bajno z nastepujacymi wskazaniami:

1. Brak normatywnej wysokosci stopni w klatkach schodowych Nr 1 2 (jest od 0,16 m do 0,17 m;
wymagana do 0,15 m) i stopni na zewnatrz (jest 0,18 m; wymagana 0,15 m) oraz szerokosci
spocznika przed wyjsciam na zewnatrz w kiatce schodowej Nr 1 (jest 1,4 m; wymagana 1,5 m}, a
takze spocznika przed wyjsciem ze strefy pozarowej Nr 1 na zewnatrz (jest 1,2 m; wymagana 1,5 m)
- § 68 ust. 1 ww rozporzadzenia MI.

2. Brak zachowania normatywnej szerckosci pasa wykonanego z materiatu niepalnego o odpornosci
ogniowej EI160 (jest 1,94 m; wymagana 2,0 m) - § 235 ust. 2 ww rozporzadzenia M.

3. Brak zachowania normatywnej szeroko$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz z klatki schodowej Nr 1
(iest 1,12 m, wymagana 1,4 m) oraz z korytarza prowadzacego z klatki schodowej Nr 2 (jest 1,25 m;
wymagana 1,4 m) — § 239 ust. 4 ww rozporzadzenia M.

4. Brak zachowania normatywne] szerokosci nieblokowansgo skrzydta w drzwiach wieloskrzydtowych
na poziomie parteru na drodze ewakuacyjnej (jest 0,75; wymagana 0,9 m}, na poziomie | piefra do
pomieszczen 2.03, 2.04 i 2.09 (jest 0,7 m; wymagana 0,9 m) oraz do pomieszczeh 2.15i 2.16 (jest
0,65 m; wymagana 0,9 m) - § 240 ust. 1 ww rozporzadzenia MI.

5. Brak normatywnej dtugosci dojscia ewakuacyjnege na parterze (jest od 11,7 m do 185 m;
wymagana do 10,0 m), na | pietrze (jest od 12,6 m do 18,0 m; wymagana do 10,0 m), na ll pietrze
(jest od 10,6 m do 13,9 m; wymagana do 10,0 m) i na llf pietrze (jest od 11,7 m do 12,6 m;
wymagana do 10,0 m) - § 256 ust. 3 ww rozporzagdzenia Ml.

6. Brak normatywnej diugosci dojscia ewakuacyjnego na parterze prowadzacego z klatki schodowej
Nr2 do wyjscia na zewngtrz (jest 20,0 m; wymagana do 10,0 m) - § 256 ust. 7 ww
rozporzadzenia Ml

W zamian za powyzsze nieprawidtowo$ci zaproponowano:

1. Wyposazenie budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowe] zapewniajacy catkowitg jego
ochrone i realizujgcy, w przypadku pozaru, zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza zapisanych
w punkcie 7.1. ekspertyzy. _

2. Dokonanie podziatu budynku na strefy pozarowe w ten sposob aby ze stref pozarowych nr 3 i 4
droga ewakuacyjna do klatki schodowej nr 2, wyposazonej w urzgdzenia stuzace do usuwania
dymu, prowadzita, na kazdej kondygnacji, przez korytarz, ktéry stanowi osobna strefe pozarowa.

3. Udostepnienie drogi wewnetrznej od strony elewacji zachodniej jako drogi pozarowej.

wyraza sie zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob okreslony we wskazaniach
.Ekspertyzy technicznej ...", tzn. w inny sposéb niz podany w §§ 68, 235, 239, 240 i 256
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyiuowanie.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (fj. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) odstapiono od szczegdtowego uzasadniania
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catoéci speinia zgdanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje,
ze: '

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych | projektéw
wykonawczych, w tym urzadzeri przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgodg na spelnienie wymagar w zakresie bezpieczefstwa pozarowego
winny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wytgcznie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidtowo$ci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych oraz
o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagajg realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyza technicznag...”

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Paristwowe]
Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem Opolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie siedmiu dni od
dnia jego doreczenia.
Brak kompleksowego wykonania rozwigzah zamiennych i ustanowionego warunku jest
réwnoznaczny z niezachowaniem warunkow niniejszego postanowienia, co skutkuje wystepowaniem
w obiekcie nieprawidtowosci bedacych %ggim;‘ig’;ewstepstwa.
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Otrzymuija:
(1. Namystowskie Centrum Zdrowia S.A.
46-100 Namyslow, ul. Olesnicka 4
2. KP PSP w Namystowie
3. ala
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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.

Nr 124, poz. 1030), w zwigzku z art. 6a ustawy o ochronie przeciwpozarowej (8. z 2016 r. poz. 191), po

rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dia budynku gtéwnego szpitala

w Namystowie zlokalizowanego w Namystowie przy ul. Olesnickiej 4" sporzadzonej przez

rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych mgr inz. Jana Koziuka oraz rzeczoznawce

budowlanego dr hab. inz. Dariusza Bajno, dotyczace] braku normatywnego wykonania dojazdu
pozarowego w zakresie zewnetrznych promieni tuku drogi w swietle przyjetych rozwigzanin zamiennych:

1. Wyposazenie budynku szpitala w system sygnalizacji pozarowe] zapewniajacy catkowita jego
ochrone i realizujacy, w przypadku pozaru, zadania wynikajgce z przyjetego scenariusza zapisanych
w punkcie 7.1. ekspertyzy.

2. Dokonanie podziatu budynku na strefy poZzarowe w ten sposéb aby ze stref poZzarowych nr 31 4
droga ewakuacyina do klatki schodowej nr 2, wyposazonej w urzadzenia sluzgce do usuwania
dymu, prowadzita, na kazdej kondygnacji, przez korytarz, ktéry stanowi oscebng strefe pozarows.

3. Udostepnienie drogi wewnetrznej od strony elewacji zachodniej jako drogi pozarowej.

wyraza sie zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w w/w rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
wskazanych w ekspertyzie uznajac, iz zapewnig one niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiekiu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm.) odstgpiono od szczegélowego
uzasadniania z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia Zgdanie strony, nie mniej jednak
Organ wskazuje, ze:

- postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projekidw budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzgdzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcag do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

- postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
winny sposéb, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych wytgcznie dla przypadkow
wymienionych w postanowieniu,

- pozostate ewentualne nieprawidiowosci w zakresie przepiséw o ochronie przeciwpozarowej,
niewymienione w postanowieniu, wymagaja realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z ,Ekspertyzg techniczng...”
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POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia sluzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie
siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwigzan zamiennych i natozonego warunku jest
rownoznaczny 2z niezachowaniem warunkéw niniejszego postanowienia, co skutkuje

Otrzymuis:
(1>Namysfowskie Centrum Zdrowia S.A.

46-100 Namysiow, ul. Olesnicka 4
2. KP PSP w Namyslowie

3.afa
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