POWIAT NAMYSLOWSKI
PL. WOLNOSCI 12A
46-100 NAMYSLOW
Namystéw, dnia 29.04.2025 r.
Numer referencyjny IZM.272.10.2025.AK-G.

ZMIANA 1

Na podstawie art. 271, 284 | 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela sie odpowiedzi na
zapytania Wykonawcow, modyfikuje sie tre§é SWZ oraz zmienia zalgczniki do SWZ,
zmienia sie terminy: wykonania zamoéwienia, zwigzania ofertg, sktadania i otwarcia
ofert, w postepowaniu pn: Dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku
Starostwa Powiatowego w Namystowie (Ogtoszenie nr 2025/BZP 00192640/01 z
dnia 2025-04-15; Ogloszenie o zmianie ogtoszenia nr 2025/BZP 00209159/01 z dnia
2025-04-28) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie
art. 275 pkt 1 wiw ustawy.
Postepowanie dotyczy zaméwienia klasycznego o warto$ci szacunkowej rownej
lub przekraczajgcej kwote 130 000,00 ztotych oraz warto$ci mniejszej niz progi unijne.

. Odpowiedzi na zapytania:

Zapytanle nr 1:

Zgodnie z zatgcznikiem 1.1 Zamawiajgcy wymaga 1 osobg/osobami* zdolng/zdelnymi
do wykonywania funkcji i czynno$ci kierownika robét budowlanych, ktéra/ktore:
posiada/posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia, ktore
zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw oraz
posiada/posiadajg aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa (wymagane minimum to 1 osoba). Natomiast zgodnie z zapisami SIWZ
nie wymaga sie takiej osoby. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci.



Odp. Zapisy z oéwiadczenia Wykonawcy o nazwie: ,03 Zalacznik nr 1.1
Oswiadczenie Wykonawcy”; pkt 5.4.) d) ogloszenia o zaméwileniu: ,Nazwa | opis
warunkéw udziatu w postepowaniu. Zdolnosci technicznej lub zawodowej” i pkt.
7.1.3d) SWZ s3 takiej samej tresci.

Zapytanie nr 2:

lle razy w roku nalezy Wykonywadé przeglady?

Odp. lloé¢é przegladdw jest uzalezniona od doboru urzadzeni przez Wykonawce.
llosé przegladéw okreéla producent urzgdzenia. Rozwigzania dotyczace ilosci
przegladdéw po stronie Wykonawcy.

Zapytanle nr 3:

Prosze podaé szczegbtowo co ma wehodzié w skiad dokumentacji projektowe.

Odp. Zamawiajgcy wymaga wykonania projektu wykonawczego (technicznego)
wielobranzowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdolowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1679 z péZn. zmianami):

» Instalacji klimatyzaciji.

» Instalac)! elektryczne].

> Instalac]l sanitarne).

Zapytanie nr 4:

Czy dokumentacije projektowa musi wykonaé osoba z uprawnieniami budowlanymi?
Jesli tak to w jakiej branzy?

Odp. Tak dokumentacje projektowg musi/musza wykonaé osoba/osoby
z uprawnieniami budowlanymi we wszystkich bran2ach okreslonych
W przedmiocie zamowienia.

Zapytanie nr 5:

Proszg podaé producenta oraz model klimatyzatoréw, ktére nalezy zdemontowaé?
Odp. Parter: pom. 1.3 1 1.4 SEVRO SEV-09FV/I; pom. 1.7 AUX AUX-09Q2C/l; pom.
1.11 AXO JS2511AH. Pigtro I: pom. 2,2 AXO JS5011AH; pom. 2.23 AIRWELL PNX
12 DCI R410 AW; pom. 2.28 MIDEA MA-24NYDO0-I - 2 szt.; pom. 2.38 AIRWELL
AWSI-HKD012-N11. Pi¢tro II: pom. 3.2 MIDEA MSG-09H-RN; pom. 3.4 AIRWELL
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PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.5 AIRWELL PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.6 AIRWELL
PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.7 AIRWELL PNX 12 DCI R410 AW; pom. 3.27
AIRWELL PNX 12 DCI R410 AW; pom. 3.32. AIRWELL PNX 12 DCI R410 AW; pom.
3.39 FUJITSU ASYG12KMTA.

Zapytanie nr 6:

Gdzie oraz na jakiej wysoko$ci zamontowane sg jednostki zewnetrzne, ktére nalezy
zdemontowaé?

Odp. Instalacje na parterze: 3 m — 1 szt.; 4 m — 2 szt. Instalacje na | pietrze: 5 m
— 2 szt.; 6 m — 1 szt. Instalacje na Il pigtrze: 9 m — 1 szt. Pozostale jednostki na
dachu budynku.

Zapytanie nr 7:

Prosze poda¢ numer pomieszczeri technicznych na | pietrze i Il pietrze. Zgodnie z
inwentaryzacjg nie ma na | pietrze pomieszczenia technicznego. Prosze o wyjaénienie.
Odp. 2.38 i 3.39.

Zapytanie nr 8:
Czy na korytarzu jest sufit podwieszany? Je$li tak z jakich wykonany jest piyt?
Odp. Tak z plyt gipsowo-kartonowych.

Zapytanie nr 9:

W ktorych pomieszczeniach jest sufit podwieszany? Z jakich wykonany jest pyt?
Odp. We wszystkich pomieszczeniach Jest suflt podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych,

Zapytanie nr 10:
Gdzie znajduje si¢ rozdzielnia giéwna?
Odp. Na parterze, pomleszczenie 1.33.

Zapytanle nr 11:
Prosze o okreslenie lokalizacji nowej rozdzielni oraz prosze podaé jej odlegtos$é od
rozdzielni gtéwnej?
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Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania Instalacji klimatyzacji.
Rozwigzania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr12:

Sterowniki majg by¢ przewodowe czy bezprzewodowe?

Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania | wykonania instalacji klimatyzacji.
Rozwiazania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zatozenia projektowe i realizacyjne powinny speiniaé wymagania okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa.

Zapytanie nr 13:

Parametry klimatyzatora nr 20 sg btedne. Prosze o poprawe.

Odp. Zamawiajacy zmienia zatgcznik o nazwie: ,,10 Zalacznik nr 3.1 Szczegbéltowy
opis przedmlotu zaméwienia po zmianle_1". Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania i wykonania instalacji klimatyzacji. Rozwiazania detali
projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 14:

Parametry klimatyzatora nr 21 sg bledne. Prosze o poprawe.

Odp. Zamawiajacy zmienia zatagcznik o nazwie: ,,10 Zatacznik nr 3.1 Szczegdlowy
opis przedmiotu zaméwlenla po zmianie_1”. Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania | wykonania instalacji klimatyzacji. Rozwigzanla detali
projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 15:

Parametry klimatyzatora nr 23 sg bledne. Prosze o poprawe.

Odp. Zamawiajacy zmienia zatacznik o nazwie: ,,10 Zatacznik nr 3.1 Szczegdlowy
opis przedmiotu zaméwienla po zmianie_1". Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania i wykonania instalacji klimatyzacji. Rozwigzania detali
projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanle nr 16:
Parametry klimatyzatora nr 28 sg bledne. Prosze o poprawe. Podane zostaly
parametry klimatyzatora o mocy 7,1kW.
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Odp. Zamawiajacy zmienia zatacznik o nazwie: ,,10 Zatacznik nr 3.1 Szczegodlowy
opis przedmiotu zaméwienia po zmianle_1". Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania i wykonania instalacji klimatyzacji. Rozwiazania detali
projektowych po stronle Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 17:

Parametry klimatyzatora nr 29 sg bledne. Prosze o poprawe. Podane zostatly
parametry klimatyzatora o mocy 6,3kW, a nie 16KW.

Odp. Zamawiajacy zmienia zalacznik o nazwie: ,,10 Zatacznik nr 3.1 Szczegolowy
opis przedmiotu zaméwienia po zmlanie_1". Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania i wykonania instalacji klimatyzacji. Rozwigzania detaii
projektowych po stronle Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanle nr 18:

Czy Zamawiajgcy przewiduje montaz w Holu na parterze dwéch jednostek $ciennych
0 mocy okoto 8 kW zamiast 1 0 mocy ok 16 kW?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowania przez Wykonawce wigkszej liczby
jednostek, gdy bedzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Rozwiazania
detall projektowych po stronle Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 19:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych pietrowych rozdzielni na
potrzeby instalaciji klimatyzacji, czy nalezy przewidzie¢ budowe nowych?

Odp. Rozwiazanlia detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 20:

Czy Zamawiajgcy wymaga wylewania catego fundamentu pod agregaty, czy mozna
wykona¢ konstrukcje systemowg i zalaé tylko same "nogi" w/w konstrukcji?

Odp. Zamawiajacy wymaga stabilnej konstrukcji odpornej na anomalie
pogodowe i dziatania wandali. Rozwigzania detali projektowych po stronie
Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 21:
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Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydiuzenia czasu realizacji zamoéwienia do
3 m-cy? Prosbe ta motywujemy faktem, ze w okresie 2 miesiecy zawarty jest okres
na wykonanie projektéw - 2 tyg.

Odp. Tak Zamawiajgcy wydluza termin realizacji zaméwienia do 3 miesiecy.

Zapytanie nr 22:

Zgodnie z rozmowg, 64 jednostki wewnetrzne zostang wykorzystane na
pomieszczenia biurowe, w zwigzku z czym czy Zamawiajgcy planuje poszerzyé zakres
instalacji o pomieszczenia serwerowni. Sala konferencyjna - pom. 2.28 ma istniejgcg
klimatyzacje, a zostata ujeta w zestawieniu do przetargu. Czy zamiast wymiany tych
urzgdzen, Zamawiajgcy chce umieszczenie ich w pomieszczeniach serwerowni lub
pominietych pomieszczeniach biurowych.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zastosowania przez Wykonawce wigkszej liczby
jednostek, gdy bedzie to uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Jednostki
wewnetrzne okreslone w OPZ obejmuja: pomieszczenia biurowe, serwerownie,
sale konferencyjne i inne.

Zapytanie nr 23:

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3. nalezy przedstawié formularz cenowy na wykonanie
gwarangcji w okresie gwarancji. Zgodnie z zatgcznikiem w ciagu roku nalezy wskazaé
kwote za wykonanie trzech przeglgdéw. Czy jesli producent urzgdzenia wymaga
wykonania tylko jednego przegladu w ciggu roku to nie jest wymagane wykonanie
pozostatych przegladow tzn. drugiego i trzeciego?

Odp. Tak jesli producent urzadzenia wymaga wykonania tylko jednego
przegigdu w ciggu roku to nie jest wymagane wykonanie pozostatych
przegladéw tzn. drugiego i trzeciego. Jesli producent urzadzenia wymaga
wykonania tylko dwoch przegladow w ciagu roku to nie jest wymagane
wykonanie przegladu trzeciego. Zgodnie z zalacznikiem nr 1.3 o nazwie: ,,05
Zalacznik nr 1.3. Formularz cenowy - gwarancyjne przeglady” nale2y wskazaé
kwote za wykonanie jednego lub dwéch lub trzech przegladéw w ciggu roku.
Zaplsy w zataczniku 1.3 muszg by¢é kompatybilne z zapisami pkt 7 i 8 Formularza
oferty. JeZeli producent urzadzenia wymaga wykonania tylko jednego przegiadu
w ciggu roku Wykonawca wypetnia tylko wszystkle pozycje ,,pierwszy” w danym
roku. Jezeli producent urzadzenia wymaga wykonania dwoch przegladow w
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ciagu roku Wykonawca wypeinia tylko wszystkie pozycje »plerwszy” i , drugl” w
danym roku. Jezeli producent urzgdzenia wymaga wykonania trzech przegladéw
w ciagu roku Wykonawca wypetnia wszystkle pozycje »pierwszy”, ,drugi” |
ntrzeci” w danym roku. Cena z poz. 8 Formularza oferty i Zatacznika nr 1.3 musi
obejmowa¢é okres 7 lat (nalety wypetnié dla 7 lat wykonywania przegladéw w
celu poréwnania ofert).

Zapytanie nr 24:

Prosimy o wskazanie pomieszczen i typy urzadzenh klimatyzacji, ktére majg zostaé
zdemontowane.

Odp. Parter: pom. 1.3 i 1.4 SEVRO SEV-09FV/I; pom. 1.7 AUX AUX-09Q2C/l; pom.
1.11 AXO J82511AH. Pigtro I: pom. 2.2 AXO JS5011AH; pom. 2.23 AIRWELL PNX
12 DCI R410 AW; pom. 2.28 MIDEA MA-24NYDO-| - 2 szt.; pom. 2.38 AIRWELL
AWSI-HKD012-N11. Pigtro II: pom. 3.2 MIDEA MSG-09H-RN; pom. 3.4 AIRWELL
PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.5 AIRWELL PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.6 AIRWELL
PNX 9 DCI R410 AW; pom. 3.7 AIRWELL PNX 12 DCl R410 AW; pom. 3.27
AIRWELL PNX 12 DCI R410 AW; pom. 3.32. AIRWELL PNX 12 DCI R410 AW; pom.
3.39 FUJITSU ASYG12KMTA.

Zapytanie nr 25:;

Prosimy o informacje, w ktérych pomieszczeniach oraz jakiego typu sufity
podwieszane sg zamontowane w budynku.

Odp. We wszystkich pomieszczeniach jest sufit podwieszany z plyt gipsowo-
kartonowych.

Zapytanie nr 26:

Prosimy o podanie wysoko$ci sufitu podwieszanego.

Odp. Parter: holl — cze$¢ nizsza 2,67 cm, czeéé wyizsza — 2,78 cm: korytarz — 2,67
cm; pomleszczenla biurowe — 2,99 cm. Pigtro I: holl, sala narad - czgéé nizsza
2,74 cm, czg$¢ wyisza — 2,86 cm; korytarz — 2,9 cm; pomieszczenia biurowe —
2,74 - 2,98 cm; serwerownia ~ 2,96 cm. Pietro li: holl, sala narad — cz¢s¢ ni2sza
2,57 cm, czeséé wyisza — 3,02 cm; korytarz — 2,47-2,57 cm: pomieszczenia
blurowe — 2,48 — 2,58 cm; serwerownla — 2,96 cm.

Strona|7



Zapytanie nr 27:

Prosimy o wskazanie proponowanej lokalizacji jednostek zewnetrznych.

Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania | wykonanla instalac]l kilmatyzacji.
Rozwigzania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 28:

Czy jesli urzadzania bedg musiaty by¢ oddalone od budynku czy dopuszczalne jest
wykonanie wykopu w celu doprowadzenia instalacji od budynku do urzadzen?

Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania Instalacji klimatyzaciji.
Rozwigzanla detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanle nr 29:
Czy jednostki zewnetrzne majg zostaé ogrodzone?
Odp. Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiazanie.

Zapytanie nr 30:

Prosimy o wskazanie pomieszczenia serwerowni, poniewaz nie zostato one dokiadnie
okreslone w opisie pomieszczen. Dla tego pomieszczenia wymagane jest wykonie
oddzielnej instalacji klimatyzaciji.

Odp. Na | pigtrze pom. 2.38 i na Il pietrze pom. 3.39.

Zapytanie nr 31:

W zwigzku z duzymi odleglo$ciami jednostek zewnetrznych w terenie od jednostek
wewnetrznych, czy jednostka zewnetrzna dia pomieszczenia serwerowni, pracujgca w
uktadzie jeden do jeden, bedzie mogta zosta¢ zamontowana na $cianie budynku? Zbyt
duza odlegtos¢ powoduje nie prawidiowsg prace urzadzenia.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwigzanie.

Zapytanle nr 32:

Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji uktadu rozliczeniowego i nowej rozdzielnicy.
Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowanla | wykonanla Instalac)l klimatyzacji.
Rozwigzania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr 33:
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W jaki sposéb ma zostaé zmodernizowana rozdzielnica gtéwna? Co nalezy wykonaé
w zakresie niniejszego postepowania?

Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowanla i wykonanla instalac]i klimatyzacjl.
Rozwigzania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.,

Zapytanie nr 34:

Z ktérego miejsca ma zostaé doprowadzenie zasilenie do rozdzielnicy?

Odp. Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji klimatyzac]i.
Rozwigzania detali projektowych po stronie Wykonawcy-Projektanta.

Zapytanie nr35:
Prosimy o zdjecie istniejgcej rozdzielnicy.
Odp. Zdjecia w zataczeniu.

Il.  Zmiana zatacznikéw i dodanie nowego zatacznika:

1. Zmienia sig¢ zalacznik o nazwie: ,02 Zalgcznik nr 1 Formularz oferty”
wprowadzajgc w to miejsce nowy zatacznik o nazwie: ,02 Zatgcznik nr 1 Formularz
oferty - po zmianie_1", w ktérym dokonano modyfikac;ji.

2. Zmienia sie zatacznik o nazwie: ,10 Zatgeznik nr 3.1 Szczegélowy opis
przedmiotu zamdwienla” wprowadzajac w to miejsce nowy zafgcznik o nazwie: ,10
Zafgeznik nr 3.1 Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia po zZmianie_1", w
ktérym dokonano modyfikacj.

3. Dodaje sig zatacznik o nazwie: ,32 Zatgcznik nr 9 Zdjecia rozdzielnicy gtéwney’.

lil. W Ogtoszeniu o zaméwieniu zmienia sie
termin wykonania zaméwienia, termin zwigzania oferta,
sktadania i otwarcia ofert:

- Wyrazy:
4.2.10.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce
8.1.) Termin skiadania ofert: 2025-04-29 10:00

8.3.) Termin otwarcla ofert: 2025-04-29 11:00

8.4.) Termin zwigzania oferts: do 2025-05-27
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- zastepuje sie wyrazami:
4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 3 miesiace

8.1.) Termin skiadania ofert: 2025-05-08 10:00
8.3.) Termin otwarcla ofert: 2025-05-08 11:00
8.4.) Termin zwigzania oferty: do 2025-06-06

IV. W SWZ zmienia si¢: termin wykonania zaméwienia,

termin zwiazania oferta, skiadania i otwarcia ofert:

1. W SWZ w pkt. 6 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
- wyrazy: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia w
terminie: do 2 miesigcy od daty podpisania umowy.
- 2astepuje sie wyrazami: Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu
zamowienia w terminie: do 3 miesigcy od daty podpisania umowy.
2. W SWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
- wyrazy: Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 27.05.2025 r.
- zastepuje sie wyrazami: Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 06.06.2025 r.
3. W SWZ w pki. 13.16 SPOSOB ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT:
- wyrazy: Termin sktadania ofert uptywa dnia 29.04.2025 r. o godz. 10:00.
- zastepuije sie wyrazami: Termin sktadania ofert uptywa dnia 08.05.2025 r. o godz.
10:00.

4. W SWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:
- wyrazy: Otwarcie ofert odbedzie sie¢ w dniu 29.04.2025 r. o godz. 11:00.
- Zastepuije sie wyrazami: Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 08.05.2025 r. o godz.
11:00.

Przewodnigzacy Zarzadu

L A
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